
2021年4-7月特种设备安全监督检查记录
序号 单位 隐患情况描述 检查时间 监察指

令书号
联系人 设备类

别
问题
数量

整改时
限

整改情
况

1 重庆吉发游乐园有
限公司

1.大摆锤乘客身高标尺与厂家要求1.3米以下
不可使用不一致；2.人员、设备台账资料不

齐，未及时更新。
2021.4.25 —— 何**

135*******8

大摆锤
、海盗

船
2 现场整

改
已完成

2 垫江县民心游乐园

现场检查发现大摆锤（编号为LMQ-
DBC0017)、自控飞机（LMQ-ZKFJ04）、旋
转飞椅（LMQ-FY0019)，下次检验日期为

2021年4月

2021.4.25 042501 蒋**
大摆锤
、海盗

船
1 2021.5.1 已完成

3
重庆朱鸭子食品有

限责任公司

1.压力容器R2019-143-1、R2019-143-2未
见出厂资料、未办理使用登记；2.压力容器
编号为R2019-143-1、R2019-143-2未见有
效的检验报告，以上两个压力容器上的安全
阀和压力表未见有效的效验报告和检定证
书；3.无应急预案和演练记录；4.无日常安

全检查记录及年度检查记录。

2021.5.18 051802 朱**
152*******8

压力容
器2台 4 2021.6.17 已完成

4
重庆市二二一建筑
工程有限责任公司

（承租单位）

1.最近周检记录日期为2021年4月9日；2.无
特种设备事故应急预案及演练记录。

2021.5.19 051901 胡*
181*******7

普通塔
式起重

机
2

2021.6.1
0

已完成

5
重庆悦之恋食品有

限公司

1.锅炉无运行记录；2杀菌锅无月度检查记
录；3.杀菌锅无应急演练记录；4.储气罐上
安全阀、压力表编号为17115968无合格有效

的校验报告、检定证书。

2021.5.21 052101 姜*
189*******5

锅炉、
杀菌锅
、简易
升降机
、储气

罐

4 2021.6.11 已完成



6 重庆鼎阳燃气有限
公司

压力容器上的压力表（编号为
YQ12344480）无合格有效的检定证书。

2021.6.15 061501 姜*
138*******1

压力容
器、压
力管道

1 2021.6.3
0

已完成

7 垫江县渝大吉燃气
有限公司

压力容器产品编号N5570上的压力表编号为
E010065434,无合格有效的检验报告。

2021.6.21 62101 曾*
158*******5

压力容
器、压
力管道

1 2021.7.2 已完成

8
重庆市碧鼎气体有

限公司

3台压力容器上的安全阀整定压力超过压力
容器设计压力：（①的设计压力0.8MPa，安

全阀整定压力0.88MPa；②的设计压力
2.35MPa，安全阀整定压力2.50MPa；③的设
计压力1.6MPa，安全阀整定压力1.76MPa)

2021.6.30 063001 董*
139*******3

3台压力
容器 1

2021.7.2
2 已完成

9
重庆市顺亮电梯有

限责任公司

1.所有仪器设备超期未检定；2.未见
GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》
国家标准及1号修改单，TSG08-2017《特种
设备使用管理规则》、TSG5002-2017《电
梯维护保养规则》、GB16899-2011《自动
扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范
》、TSGT7001-2009，TSGT7005-2012（含
1、2、3号修改单；3.王东、周帆、王良彬
、杨勇未见参保明细（王东、周帆上家任职
公司社保未转移，王良彬房屋拆迁，社区集
体购买。杨勇新入职，还未购买）；4.未进

行管理评审和内审。

2021.7.20 072001 高**
187*******7

电梯 4
2021.8.1

7 已完成

10

中国石油天然气股
份有限公司西南油
气田分公司重庆气
矿（梁平作业区）

1.压力容器（R10211）安全阀校验结论不合
格；2.压力容器（R10211）无年度自检报

告；3.未见安全管理机构设置文件
2021.7.22 0722 蒋**

135*******6

压力容
器

（R1021
1、R297

62)

3 2021.8.17 已完成


