
二期尾气处理装置技改设备采购
招标文件质疑答疑、澄清、补遗事项

一、急冷水冷却器
1、按管程计算的换 热量：57512W，按壳程计算的换热量：879214W。
答复：急冷水冷却器数据表已更新，请详见附件1。换热器形式已改为固定管板式，壳程、管程等材质均为31603，热量按被冷却器介质的最大热量进行计算，其他信息详见数据表。
二、净化烟气加热器
1. 按管程计算的换热量：351987W，按壳程计算的换 热量：97130W。这两个设备的参数需要澄清。
答复：净化烟气加热器数据表已更新，请详见附件2。换热器形式已改为固定管板式，壳程、管程等材质均为31603，热量按被加热介质的最大热量进行计算，其他信息详见数据表。
三、循环液冷却器
答复：循环液冷却器数据表已更新，请详见附件3。换热器形式已改为固定管板式，壳程、管程等材质均为31603，其他信息详见数据表。因碱液易结晶堵塞，因此请厂家考虑设置管束冲洗口。
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